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Miesto vykonu laborat6rne.i dinnosti: AQUASECO. Bernoliikovsk6 l8/A. Ivanka pri DLrna.f i
Miestoodberr,r: Bytovydomd.420.bytd. 102. l.nadzemn6podlaZie.Vldkovce kohLrtikvkupel'ni
Niizov vzorky: voda predmet skLisania: pitnd voda
D6tunr odberu: 23.05.2025 D6tum prijatia vzorky: 23.05.2025
Typ odberr-r: akreditovany Dltum za(atiaskn5k!: 23.05.2025

Diiturn ukondenia skrhiky: 26.05.2025
odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podl'a pl6nLr odberov na rok 2025 - p. Grycz

FYZI KALNOCHEMICKY NOZEON PITNEJ VODY

Parameter Mernf
jednotka

Stanovend
hodnota vo

vzorke

Limit

RIIZ SR

Rozslrena

neistota

U(k=2)
Metrida stanovenia A/N

Dusidnany rng/l 34.2 50 ± 1000
S・「 N ISC)7890‐ 3

(SPP-4)
A

Dusitany mg/l < 0.01 0.50 ±8% STN EN 26777

(SPP-6)
A

Am6nne i6ny (NH* ) mg/l <0,26 0,50 ± 1800
STN IS0 6778

(SPP-2)
A

Farba(Pt) rng/l <1 STN EN IS0 7887 N
Chcmicktt spOtκ ba

け Slfka(cHsKMn)
mg/l 0,90 3.0 ± 16ツ6

STN EN IS0 8467

(SPP-10)
A

Mang6n
llg/1 <10 50 ±25ツ 6

STN IS0 6333

(SPP-11)
A

pH 7,631) 6,5-9,5 ±0,1
STN EN IS0 10 523

(SPP-14)
A

zakal FNU <1 5 STN 75 7361 N

Pach priiatel'n.v')

Prijatclii pre
spotrehitel'a a bez

abnormzilnr ch
z rn ien

SPP― N-01 N

7-.elezo mg/l <0,10 0.20 ± 1000
STN IS0 6332

(SPP-21)
A

Elektrolytick6
vodivost' rnS/m 66,3 125

(pri 20° C)
±300

STN EN 27888

(SPP‐ 20)
A

Vol'ny chl6r rng/l <0,051) 0.3 ±2000
STN EN IS0 7393-2

(SPP-36)
A

Absorbancia 25'4nm 0.01 0,08 ± 1500
S‐「N757360
(SPP-44)

A

V6pnik a hordik mrnol/i 4.35 1,1-5,0 ±4ツ6
S・「 N IS()6059

(SPP-18)
A

Teplota Oc
12,21) 8-12

(odpomdand hodnota)
土 l°C STN 75 7375

(SPP-38)
A
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MIKROBIOLOGiCKY ROZBOR P1lNEJ VODY

ヽヽlhodnotenic:

Dodan6 vzorka vody v stanovenych parametroclr vyhovuje podl'a vyhl65kv Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
republikl d. 9l/2023 2.2.. a zneni neskor5icli predpisov, l<torou sa r-rstanovujti ukazovatele a limitne hodnotl kvaliti,
pitnc-i vody a kvali$ teplej vody, postup pri monitorovani pitnej vody, rnanaZment rizik s1,std6ru z6sobovania pitnou
vodou a rnanaZrnent rizik 'domov1,,ch rozvodnvch svstdr.nov.
LJpozornen ie:

Pri akreditovanotn odbere vzorkl' vod1, .ie prispevok vzorkovania k celkovej neistote rnax. 3%o. Prispevok neistoty
vzorkovania je rozdiel medzi celkovou neistotor-r a neistotou analyzy.
Laborat6rir-rrr nezoclpoved6 za infbrnrdcie dodand z6kaznikorn, ktord m6Zu rnat'vplyv na platrrosl vysleclkov.
V pripade dodania vzorky z6kaznikorn, Iaboratoriunr nie je zodpovednd za odber a stav dodanej vzorkl, a vj,sledk,v
anall-z sa vzt'ahuj[r iba na dodanir vzorku" ako bola prliata. Meradld a meracie zariadenia pouZitd na vyyrkon unuill, Uoi;
kalibrovane alebo overend v zrnysle platni,,ch metrolo_eickich predpisov.
Protokol moZe b1't'reprodukovanl iba ako celok. po jeho dastiach len s pisornnylr s[rhlasom skfiSobndho laboratoria.
Vysledkl' skuSok je r.noZne reklarnovat'do I.1 dni odo diia prevzatia protokolu. Vl,,sledky sa vztahujii k predmetr-r
sli[5ky.
V-v-svetlivkl":

') Starrovenie vykonane na ntieste odberu
') Pri pochl,bnosti sa za prijatel"ne povaZLrjLr prahove disla pachu (TON) I a 2
') Pre pitnu vodu nezabezpedenlr dezinfbkciou je limrt pre bezlarebnd bidikovce 10 jeclincov/ml
I(TJ Kolonie tvoriace.jednotky

D6tunr v1'hotovenia protokolr-r: 26.05.2025
Skontroloval: lng. Jaroslav Calba" PhD.

Ing Katarina SaifChupikOv`i nlana2ё
l‐ kvality

Parameter Mern:l
jednotka Vfsledok Limitp践 SR

Rozsirena

neistota

U(k=2)
Met6da stanoyenia A

Koliformn6 bakt6ric KTJ/100 ml 0 0 ±25ツ6
STN EN ISO 9308-2

srN 75 7841 (sPP-31) A

E.scherichia coli KTJ/100 ml 0 0 ±25シ6
STN EN IS0 9308-2
STN 75 7841(SPP-31)

A

Crevnё  enterokoky KTJ/100 mI 0 0 ・L28ツ6
SPP-32

(IDEXX Enterole■ DW)
A

Kultivovatel'n6
m ikroorganiznt_v pri 22oC

KTJ/ml 38 200 ±30020
STN EN IS0 6222

(SPP-33)
A

K Lrltivovatel'ne
rrikroorganizrny pri 36oC

KTJAlll ′０ 50 ±30シ6
STN EN IS0 6222

(SPP-33)
A

BIOLOGICKY ROZBOR PIWEJ VODY

Parameter Mernd
jednotka Vysledok Limit

PlZ SR

Rozこ freni

neistota

U(k=2)
A

abiosest6n
pokryvnost'
pol'a v o%

う
４ 10 ± 15ツ6 sTN 75 7712(3PP-40) A

⊂
０
や∽
Φ
∽〇
一〇

Zelezite a mangiinovd baktdrie
pokryvnost'

Pol'a v %o
<1 10 ±20シ6 STN 75 7712(SPP-41) A

vlaknite bakterie
(okrem Fe a Mn baktdrii)

jedince/rrl 0 0 ±35% STN 75 77‖ (SPP-41) A

rr ikromyc6tv
stanovitel'ne mikroskopickl

jedince/rnl 0 0
｀
±40ツ6 sTN 7s 7711 (sPP-41) A

Zive organizrnyr) jedince/ml 0 0 ±35% STN 75 7711(SPP-41) A

Intlve organizlny jedince/rnl 0 30 ±35シ6 STN 75 77H(SPP-41) A
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Schvilil:

peciatka a podpis:

Met6da stanovenia

***kollicc***


